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План отверстий второго этажа

Лоджия

Лоджия

1

1

22

Л1

Л2

Л3

Л4

№ Наименование помещения Площадь (м2) Категория по взрывопожарной
и пожарной опасности
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Экспликация помещений

ООО "Арт Нуво"

Р

Заказчик: ООО "Управляющая компания Прометей"

27.02.2015 АР

Г. Москва Коровинское шоссе вл. 41А, корп.1, корп. 2

Строительство многоэтажного
гаража-стоянки

План отверстий 2 этажа
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Условные обозначения

Автомобиль среднего класса

Автомобиль малого класса

Колесоотбойники

На этаже размещено 138 м.м. в т.ч.
- 22 м.м. для автомобилей малого класса
- 116 м.м. для автомобилей среднего класса

Полезная площадь 4825,1

Спецификация блоков

№ Наименование помещения Площадь (м2)

1
2
3
4
5

1111
352,7

222
44,1

Объем (м3)

Блоки d200 (600х200х300 Д500 В2.5/F25 ГОСТ 31360-2007)
Блоки d125 (400х125х200 Д500 В2.5/F15 ГОСТ 31360-2007)

Шахта ОВ по всей лестнице
600х1400

Воздухозабор утеплить, выгородить
предусмотреть гермодверь 505х1255

Отверстие ОВ в стене
2300х3000
Закрыть жалюзийной решеткой

Отверстие ОВ в стене
500х2200
Закрыть жалюзийной решеткой

Отверстие ОВ под
клапаны в стене
2000х2500 низ на
отм +4.500

Отверстие ОВ в стене
1350х1400 низ на
отм +6.500

Отверстие ОВ в плите
2200х1200

Отверстие ОВ в стене
350х250 низ на
отм +7.650

Отверстие ОВ в стене
250х250 низ на
отм +7.650

Отверстие ОВ в плите
450х400

Отверстие ОВ в стене
1000х800 низ на
отм +6.500

Отверстие ОВ в стене
1350х1200 низ на
отм +6.700

Отверстие ОВ в стене
600х400 низ на
отм +7.500

Отверстие ОВ в стене
1950х900 низ на
отм +7.000

Отверстие ОВ в плите
1950х900

Стену возвести после
монтажа вент оборудования

Отверстие ОВ в плите
1200х700

Отверстие ОВ в стене
600х500 низ на
отм +7.400

Отверстие ОВ в стене
400х400 низ на
отм +7.500

Отверстие ОВ в стене
600х400 низ на
отм +7.500

Отверстие ОВ в плите
1000х900

Отверстие ОВ в стене
900х900 низ на
отм +7.000

Отверстие ОВ в стене
250х250 низ на
отм +7.650

Отверстие ОВ в плите
450х400

Отверстие ОВ в плите
350х500

Отверстие ОВ в стене
2600х900 низ на
отм +7.000

Отверстие ОВ в стене
1200х3000
Закрыть жалюзийной решеткой

Отверстие ОВ в стене
700х3000
Закрыть жалюзийной решеткой

Воздухозабор утеплить, выгородить
предусмотреть гермодверь 505х1255

Отверстие ОВ в стене
2150х900
Низ на отм. +7.000

Отверстие ОВ в стене
800х500
Низ на отм. +7.400

Отверстие ОВ в стене
1950х900 низ на
отм +7.000

Отверстие ОВ в плите
1950х900

Отверстие ОВ в плите
1150х1100 низ на

Отверстие ОВ в стене
1100х950
Низ на отм. +6.950

Отверстие ОВ в стене
250х250 низ на
отм +7.650

Отверстие ОВ в плите
450х400

Шахта ОВ по всей лестнице
600х1400

Отверстие ОВ в стене
600х1250 под клапан
Низ на отм. +6.550

Отверстие ОВ в стене
600х1250 под клапан
Низ на отм. +6.550

Отверстие ОВ в стене
1850х950 под клапан
Низ на отм. +6.950

отв. ОВ в плите для воздухозабора
2200х1200

отв. ОВ в стене шахты под клапан
2000х2500 низ на отм. +4.500

Отверстие ОВ в стене
350х350
Низ на отм. +7.550

Отверстие ОВ в стене
950х950
Низ на отм. +6.900

Отверстие ОВ в плите
950х950

Отверстие ОВ
800х500 в плите

Отверстие ОВ
250х250 в стене
низ на отм. +7.650

Отверстие ОВ
800х500 в плите

Отверстие ОВ
250х250 в стене
низ на отм. +7.650

Отверстие ОВ
2800х700 в плите

Отверстие ОВ
400х200 в плите

Отверстие ОВ
300х500 в плите

Отверстие ОВ
300х500 в плите

Отверстие ОВ в стене
700х1100 низ на
отм +6.800

Отверстие в плите
700х400

Отверстие в плите
700х400

Венткамеру звукоизолировать

6

Отверстие ОВ в плите
1750х950

Отверстие ОВ в плите
1750х950
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