
q=2320

Ø40

q=2320

Ø40

q=4910

Ø50

q=4910

Ø50

q=4910

Ø50

q=4910

Ø50

q=27940

Ø108х4.0

q=35170

Ø133x4.0

▼-0.700

q=30260

Ø108x4.0

q=35170

Ø133x4.0

q=35170

Ø133x4.0

q=27940

Ø108х4.0

q=29080

Ø108х4.0

q=29080

Ø108х4.0

q=64250

Ø133x4.0

q=8270

Ø76х3.0

подъем

q=72520

ввод

Ø133x4.0

q=72520

Ø133x4.0

q=4910

Ø50

q=27940

Ø108х4.0

q=28770

Ø108х4.0

q=1550

Ø32

q=310

Ø20

q=3100

Ø40

q=4650

Ø50

q=6200

Ø50

q=1035

Ø25

q=2070

Ø32

q=8270

Ø76х3.0

q=8270

Ø76х3.0

q=11900

Ø76х3.0

q=11900

Ø76х3.0

q=4260

Ø50

q=2380

Ø40

q=1330

Ø25

q=10200

Ø76х3.0

q=18170

Ø89х3.5

q=12400

Ø76х3.0

q=12400

Ø76х3.0

q=16040

Ø89х3.5

q=10600

Ø76х3.0

q=10600

Ø76х3.0

q=10600

Ø76х3.0

q=3640

Ø40

q=3640

Ø40

q=3640

Ø40

q=2320

Ø40

Стадия Лист Листов

ООО "Арт Нуво"

Р

Заказчик: ООО "Управляющая компания Прометей"

Г. Москва Коровинское шоссе вл. 41А, корп.1, корп. 2

Схема системы теплоснабжения
вентиляции и ВТЗ.

ГИП
Разраб.

Ярмак
Панова 41

шифр                                 27.02.2015 ОВ

Новое строительство
 многоэтажного гаража-стоянки

Многоэтажный гараж стоянка  по адресу :
N док.N уч. ДатаПодписьИзм. Лист

Примечание:

1. Все магистральные трубопроводы и стояки теплоизолировать.

2. Отметки трубопроводов уточнить при монтаже.

3. Отметку ввода трубопроводов в здание уточнить по месту.


